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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä Karelia-ammattikorkeakoululle 
opetuskäyttöön tarkoitettu talosimulaatio, johon mallinsimme lämpökuormia 
rakennusmääräyskokoelmien mukaisesti. Simulaation tarkoitus on olla pohjana 
säätötekniikan oppimisympäristölle ja kehittämiselle. Järjestelmän on tarkoitus toimia 
yhdellä ohjelmoitavalla logiikalla, jota ohjaataan toiselta logiikalta.  
 
Simulaatio tehtiin Simulink-ohjelmistolla ja käännettiin PLC-Coder-lisäosalla 
automaatiojärjestelmälle sopivaan muotoon. Simulaatio on tarkoitetettu suoritettavaksi 
Wagon automaatiojärjestelmällä. Ohjelmointi ja visualisaation luominen suoritettiin 
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The purpose of this study was to make a house simulation for educational use to Karelia 
University of Applied Sciences. A model was made of the thermal loads of the house 
according to the Finnish building regulation collection. The purpose of the simulation is to 
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Opinnäytetyön idea syntyi siitä, kun Karelia-ammattikorkeakoulu oli hankkinut 
Simulink-ohjelmaan uuden lisäosan, jolla pystyi kääntämään simulaatiota 
automaatiologiikoille sopiviin muotoihin. Opinnäyttetyössä suunniteltiin ja 
mallinnettiin ohjelmoitavalla logiikalla sijaitseva rivitalohuoneiston simulaatio, 
jonka lämmitysjärjestelmää ohjataan toiselta logiikalta. Mallinnus tehtiin Matlab 
Simulink-ohjelmalla ja käännettiin logiikalle sopivaan muotoon Simulink-ohjelman 
PLC Coder -lisäosalla. Simulaatio ohjelmoitiin toimimaan yhdessä 
tietokantasovelluksen kanssa, jolloin simulaatio voi lukea ja tallentaa dataa 
tietokantaan.  
 
Opinnäytetyön tavoitteena oli pyrkiä yksinkertaiseen, mutta realistiseen 
talosimulaatioon, joka toimisi hyvänä oppimisympäristönä talotekniikan 
opiskelijoille. Harjoitteen tarkoituksena oli tehdä säätö-ohjelma, jolla ohjataan 
simulaation kolmen eri huoneiston lämmitysratkaisuja. Opiskelijan tavoitteena on 
saada säätö toimimaan mahdollisimman hyvin jokaiselle huoneistolle. Harjoitteen 









Codesys on 3S-Smart Software Solutions GmbH -yhtiön kehittämä 
ohjelmointiympäristö automaatio- ja teollisuusalan tarpeisiin. Ohjelma noudattaa 
avointa kansainvälistä ohjelmoitavien logiikoiden standardia IEC 61131-3. 
Codesys tarjoaa kaikki viisi standardissa määriteltyä ohjelmointitapaa (FBD, LD, 
IL, ST ja SFC). [1.] Työssämme käytimme Codesys versiota 2.3, joka sisältää 




Simulink on MathWorks-yhtiön kehittämä ’’mallinnuslohkoihin’’ perustuva 
simulointi- ja mallinrakennusympäristö. Se tukee simulaatiota, automaattista 
koodin luontia ja jatkuvaa testausta ja varmistusta sulautetuissa systeemeissä. 
Simulink tarjoaa graafisen muokkaustyökalun, muokattavan mallinnusblokkien 
kirjaston, ratkaisijan dynaamisten systeemien mallintamiseen ja simulointiin. 
Simulink on osa MATLAB-ohjelmaa ja mahdollistaa MATLABista kehitettyjen 
algoritmien tuomisen malliin sekä simuloinnin tuloksien viennin takaisin 
MATLABiin analysoitavaksi. [2.] 
 
Simulink-malli koostuu muuttujista sekä niiden muodostamista kokonaisuuksista 
eli aliohjelmista. Tämä opinnäytetyössä rakennettu Simulink-malli sisältää useita 
eri silmukoita ja aliohjelmia muodostaen yhdessä talon mallin. Simulaatio etenee 




2.3 Simulink PLC Coder 
 
Simulink PLC Coder kääntää laitteistosta riippumatonta IEC 61131-3 standardin 
mukaista ST-koodia Simulink-malleista, Stateflow-kaavioista sekä Matlab-
funktioista. ST-koodi kääntyy PLCopen XML-formaattiin ja muut tiedostoformaatit 
ovat integroitujen kehitysympäristöjen tukemia, joita ovat muun muassa 3S-
Smart Software Solutionsin Codesys, Rockwell Automation Studio 5000, 
Siemens TIA Portal ja Omron Sysmac Studio. Tämän ansiosta koodi on 
käännettävissä ja käytettävissä useissa PLC-laitteissa. [3.] Opinnäytetyössä 





MySQL on nykyisin Oracle Corporationin kehittämä relaatiotietokantaohjelmisto. 
Ohjelmisto tarjoaa monisäikeisen, monikäyttäjäisen ja vankkarakenteisen SQL-
tietokantapalvelimen. MySQL-palvelin on tarkoitettu tuotantosysteemeihin, jotka 
ovat raskaan kuormituksen alla ja vaativat korkeaa luotettavuutta ohjelmistolta. 
MySQL on kaksoislisensoitu ohjelmisto ja käyttäjä voi valita Open Source -
tuotteen GNU-lisenssin alla tai ostaa jonkin kaupalliseen käyttöön tarkoitetuista 
lisensseistä. [4.] Työssämme hyödynsimme GNU-lisenssin alla toimivaa Open 






Simulaation talomalli on yksikerroksinen kolmen huoneiston rivitalo, jonka 
pohjakuva (kuva 1) on laadittu liitteen 1 alkuperäisen pohjakuvan perusteella. 
Pohjakuvan vasemmanpuoleinen asunto on huoneisto 1, keskimmäinen asunto 
huoneisto 2, ja oikealla huoneisto 3. Pohjakuvan varasto on poistettu ja tilalle on 
lisätty ikkunoita huoneistoon 1. Rivitalon huoneistojen pinta-alat, ikkunoiden 
suuntaukset ja lämmitysjärjestelmät ovat erilaisia. Jokaisessa huoneistossa on 
myös erikokoiset perheet erilaisilla päivärytmeillä tuottamassa säätöön lisää 
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häiriötä. Jotta simulaatiosta saataisiin mahdollisimman todenmukainen, rivitalon 
ikkunoiden koot ja huoneistojen pinta-alat on otettu pohjakuvan perusteella. 










Huoneistossa 1 asuu kaksi työssäkäyvää aikuista, huoneistossa 2 on yksi 
työläinen ja huoneistossa 3 kaksi aikuista ja yksi lapsi. Laitteista ja ihmisistä 
syntyvä energia on mallinnettu rakennusmääräyskokoelman mukaan jokaisen 
huoneiston asukkaille erikseen heidän päivärytmejään mukaillen. Mallinnus on 
toteutettu viikon jaksoissa, jotka toistuvat koko simulaation ajan. Kodinkoneiden 
ja henkilöiden tuottaman lämpöenergian laskemiseen on käytetty 




Jokaisessa huoneistossa on lattialämmitys, ilmanvaihtokone sekä 
ilmalämpöpumppu. Lisäksi huoneistoissa 1 ja 3 on takka. Lattialämmitystä ja 
ilmalämpöpumppua ohjataan huoneistokohtaisilla termostaateilla. 
Ilmalämpöpumppu on varusteltu jäähdytys-ominaisuudella. Jokainen huoneisto 




Tulisijat ovat varaustehoiltaan selvästi eritehoiset mallit, jotta simulaatioon 
syntyisi erilaisia lämmönsäätelykohteita. Huoneiston 1 tulisijan Hiisi 4:n 
varausteho vastaa noin puolta huoneiston 3 tulisijan Sarmi varaustehosta. 
Molemmat tulisijat ovat erittäin hitaasti lämpöä luovuttavia malleja eli ne tuottavat 
vielä 15 tunnin jälkeen yli 50 % maksimivaraustehosta. Tulisijojen ohjelmoinnin 
yksinkertaistamisen vuoksi lämmitysjakson pituus on 40 tuntia.  Tulisijojen 
energianluovutuksen mallinnuksessa on käytetty Tulikiven tutkimustuloksia (liite 
3). Tulisija lämmitetään, kun huonelämpötila alittaa sille asetetun raja-arvon. 
Tulisijalle voidaan asettaa aikaväli, jolloin sitä ei lämmitetä. Oletusasetuksena 











Huoneistojen väliseinät ovat peruseristäviä väliseiniä. Seinien U-arvon 
laskentaan käytimme Puu-Infon Puurakenteen U-arvon määrittämiseen 
tarkoitettua Excel-laskentaohjelmaa.  
“U-arvon laskennassa käytetään standardin SFS-EN ISO6946 mukaista 
laskentamenetelmää. Ohjelma laskee rakenteelle kokonaislämmönvastuksen 
ala- ja ylälikiarvon, joiden perusteella lasketaan rakenteen U-arvo.  
Ohjelma ei huomioi seuraavia tekijöitä: 
- rakenteissa olevine tuulettumattomien tai vähän tuulettuvien 
ilmakerrosten vaikutusta U-arvoon 
- tuulettuvan alapohjan ryömintätilan vaikutusta U-arvoon 
- vesikatteen ja yläpohjan välisen tuuletusraon vaikutusta U-
arvoon 




Tarkemmat tiedot väliseinän arvoista ja rakenteesta on esitelty liitteessä 4. 
Huoneistojen ulkoseinien U-arvot on otettu rakennusmääräyskokoelman D3 
ulkoseinälle tarkoitetuista vertailuarvoista. 
 
 
4 Rakennuksen lämpöhäviöt ja lämmönlähteet 
 
 
Rakennuksen lämpöhäviöt koostuvat rakennuksen seinien, katon ja lattian läpi 
johtuvasta lämpövirrasta. Rakennuksesta pääsee virtaamaan vuotoilmaa ja sen 
mukana häviää lämpöenergiaa. Lisäksi ilmanvaihto aiheuttaa lisähäviöitä, joita 
pyritään pienentämään käyttämällä lämmöntalteenottoa. 
 
Rakennukseen tuotetaan lämpöä lämmitysjärjestelmillä, joita ovat muun muassa 
erilaiset sähkö- ja vesikiertoiset lämmitysratkaisut, sekä tulisijat. Sähkölaitteet, 
valaistus ja ihmiset tuottavat lämpöä rakennukseen. Auringonsäteillä on suuri 
vaikutus rakennuksen lämpötilaan, sillä ne lämmittävät ikkunoiden kautta 




Kuva 3. Rakennusten lämpöhäviöt ja lämmönlähteet sekä lämpöhäviöiden jakaantuminen 




Sisäilman lämpötila on tärkeä asumismukavuuden kannalta, sillä siihen 
kohdistuu suurimmat lämpöhäviöt. Sisäilman lämpötila on hyvin altis vaihteluille, 
koska siihen kohdistuu monia lämmittäviä ja viilentäviä tekijöitä. Alla on listattu 
suurimmat sisäilman lämpötilaan vaikuttavat tekijät: 
- ulkoseinien ja katon läpi virtaava lämpöenergia, virtauksen 
suuntaan vaikuttaa sisä- ja ulkolämpötilojen ero 
- auringon säteilystä tuleva lämpöenergia 
- huoneiston lämmitysjärjestelmistä tuleva lämpöenergia 
- huoneistojen välisen seinän läpi virtaava lämpöenergia voi 
vaikuttaa huoneen lämpötilaan kohottavasti tai laskevasti 
riippuen huoneistojen välisen lämpötilan erosta.  
- ilmanvaihdon aiheuttama lämpöhäviö. häviön määrään 
vaikuttaa ulko- ja sisäilman lämpötilojen välinen ero sekä onko 
ilmanvaihtokone varustettu lämmöntalteenotolla.  
- ihmisistä vapautuva lämpöenergia 






“Lämmönläpäisykerroin (U-arvo) ilmoittaa lämpövirran tiheyden, joka 
jatkuvuustilassa läpäisee rakennusosan, kun lämpötilaero rakennusosan eri 
puolilla olevien ilmatilojen välillä on yksikön suuruinen (osa D3). Lämpöhäviöiden 
tasauslaskennassa käytetään U-arvona rakennusosan korjattua 
lämmönläpäisykerrointa Uc, jossa on tarvittaessa otettu huomioon 
lämmönläpäisykertoimen korjaustermi (lämmöneristeen ilmarakojen 
korjaustekijä, mekaanisten kiinnikkeiden ja muiden säännöllisten pistemäisten 






4.2 Rakennuksen vaipan lämpöhäviöt 
 
Rakennuksen vaipan lämpöhäviöt käsittävät kaikki rakennuksen rungon kautta 
tapahtuvat häviöt. Jokaiselle rakennusosalle on määritetty oma U-arvo, jota 
kerrotaan rakennusosan alalla. H-arvo kertoo rakennusosassa syntyvän 
ominaislämpöhäviön, joka voidaan laskea kaavalla 1.  
 
∑𝐻𝑗𝑜ℎ𝑡 = ∑(𝑈𝑢𝑙𝑘𝑜𝑠𝑒𝑖𝑛ä𝐴𝑢𝑙𝑘𝑜𝑠𝑒𝑖𝑛ä) + ∑(𝑈𝑦𝑙ä𝑝𝑜ℎ𝑗𝑎𝐴𝑦𝑙ä𝑝𝑜ℎ𝑗𝑎) +
∑(𝑈𝑎𝑙𝑎𝑝𝑜ℎ𝑗𝑎𝐴𝑎𝑙𝑎𝑝𝑜ℎ𝑗𝑎) + ∑(𝑈𝑖𝑘𝑘𝑢𝑛𝑎𝐴𝑖𝑘𝑘𝑢𝑛𝑎) + ∑(𝑈𝑜𝑣𝑖𝐴𝑜𝑣𝑖)  (1) 
 
jossa ∑𝐻𝑗𝑜ℎ𝑡 rakennusosien yhteenlasketut vaipan lämpöhäviöt, W/K 
𝑈 rakennusosan lämmönläpäisykerroin, W/(m² K)  
𝐴 rakennusosan pinta-ala, m². [8, s. 12] 
 
 
4.3 Rakennuksen vuotoilman lämpöhäviö 
 
Rakennuksen vuotoilman lämpöhäviö lasketaan kaavan 2 mukaan. 
 
 𝐻𝑣𝑢𝑜𝑡𝑜𝑖𝑙𝑚𝑎 = 𝜌𝑖𝐶𝑝𝑖𝑞𝑣,𝑣𝑢𝑜𝑡𝑜𝑖𝑙𝑚𝑎    (2) 
 
jossa 𝐻𝑣𝑢𝑜𝑡𝑜𝑖𝑙𝑚𝑎 vuotilman ominaislämpöhäviö, W/K 
𝜌𝑖 ilman tiheys, 1,2 kg/m³ 
𝐶𝑝𝑖 ilman ominaislämpökapasiteetti, 1000 Ws/(kgK) 
𝑞𝑣,𝑣𝑢𝑜𝑡𝑜𝑖𝑙𝑚𝑎 vuotoilmavirta, m³/s  
 
 
4.4 Lattialämmityksen laskenta 
 
Lattialämmityksen mallintamisessa saimme apua ohjaajaltamme. Perusideana 
on jokaiseen huoneistoon laskettu lämmityskerroin (H), jolla huoneiston 
ilmamassaa saadaan lämmitettyä yhden asteen verran. Tästä on laskettu 
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mitoitusteho (Pm), joka tarvitaan ilman lämmittämiseen ulkomitoituslämpötilasta 
(Te) normaaliin huonelämpötilaan (Ti). 
 
𝐻 = 𝐴ℎ𝜌𝑖𝑐𝑝𝑖     (3) 
 
jossa 𝐻  lämmityskerroin, W/K 
𝐴  huoneiston pinta-ala, m² 
ℎ  huoneiston korkeus, m 
𝑐𝑝𝑖 ilman ominaislämpökapasiteetti, 1000 J/(kg K) 
𝜌𝑖 ilman tiheys, 1,2 kg/m³ 
 
𝑃𝑚 = 𝐻(𝑇𝑖 − 𝑇𝑒)    (4) 
 
jossa 𝑃 mitoitusteho, W 
𝑇𝑖 sisäilmanlämpötila, K 
𝑇𝑒 ulkolämpötila, K 
𝐻 johdettu kaavasta 3, W/K 
 
Mallinnuksessa on oletettu, että edellä lasketulla mitoitusteholla saavutetaan 
menoveden lämpötilaksi 45 °C. Tällöin lattialaatan lämpötila olisi 30 °C ja lattian 
pintalämpötila 25 °C. 5 °C:n ero laatan ja lattian pinnan lämpötilasta toteutuu 
esimerkiksi, jos laatan päällä on noin 7 mm-paksuinen muovimatto tai kelluva 
parketti. Arvot on saatu taulukosta 1. Lisäksi oletetaan, että kiertoveden 
lämmitysteho lattialaattaan on suoraan verrannollinen menoveden ja lattian 
lämpötilaeroon. Mitoitusteho jaetaan lattialaatan ja menoveden lämpötila erolla. 
Tästä saadaan lattialämmityksen tuottama lämmitysteho 𝐻𝑣𝑒𝑠𝑖. 
 
𝐻𝑣𝑒𝑠𝑖 = 𝑃𝑚/(𝑇𝑣𝑒𝑠𝑖 − 𝑇𝑙𝑎𝑎𝑡𝑡𝑎)   (5) 
 
jossa 𝑃𝑚 mitoitusteho, W 
𝑇𝑣𝑒𝑠𝑖  lämmitysveden lämpötila, 45°C 




Taulukko 1. Lattialämmityksen ohjeelliset arvot [9.] 
 
 
Simulaatiossa huoneistojen toinen lämmitysmuoto on vesikiertoinen 
lattialämmitys. Lattiaan tuodaan lämpöenergiaa lämmitysjärjestelmällä. 
Lattialämmityksen mallinnus ja siitä saatava lämpöteho on laskettu kaavoissa 3, 
4 ja 5. Lämmitysenergian määrä kerääntyy aikaintegraaliin, josta se siirtyy 






Kuva 4. Lattialämmitys Simulinkissä 
 
Lattian lämpötilaan vaikuttaa pääosin lämmitysjärjestelmästä tuleva 
lämpöenergia. Myös sisäilman lämpötila vaikuttaa lattian lämpötilaan.  
Lämpövirran suunta määräytyy lattian ja sisäilman lämpötilan välisestä erosta. 
Lattian läpi virtaa maahan lämpöenergiaa. Virtauksen suunta ja määrä ovat 
riippuvaisia maan ja lattian lämpötilaerosta sekä eristyksen tasosta. 
 
Simulaatiossa lattialämmitys laskee menoveden lämpötilan ja lattian lämpötilan 
erotuksen ja kertoo tämän huoneistolle määritetyllä teholla. Tämän jälkeen on 
lohko, jolla estetään lattian jäähdyttäminen. Lattialämmityksen termostaatti antaa 
saadulle teholle kertoimen yksi tai nolla. Tämän jälkeen saatu teho viedään itse 
lattiaan. Samasta kohtaa saadaan myös selville lattialämmitykseen kulunut 




4.5 Lattian lämmönsiirtokerroin 
 
“Tyypillinen vertailukohta kertoo lämmön virtaustiheyden ja pinnan lämpötilan 
(pinnan lämpötila miinus huoneen lämpötila) välisen suhteen. Lattiapinnan 
lämmönluovutusteho q riippuu huoneen ja pinnan lämpötilan erosta ja lämmön 
siirtyvyydestä. Jälkimmäinen riippuu huoneen ominaisuuksista, mukaan lukien 
huoneen tuuletustarve, ja se kuvataan lämmönsiirtokertoimena αges, joka on 
tässä 11,1 W/m²K. 
 
q = 𝛼𝑔𝑒𝑠(𝜃𝐹- 𝜃𝑖)    (6) 
 
jossa 𝜃𝐹 lattian lämpötila, °C. 
𝜃𝑖 huoneen lämpötila, °C.  
 
Esimerkki: Kun huoneen lämpötila on 20 °C ja lattian lämpötila 27 °C, 
saavutetaan lämmönluovutusteho q = 11,1 W/m² K * 7 °K (27 °C - 20 °C) = 77,7 
W/m² . “ [9, s. 2-3] 
 
Simulaatiossa sisäilman ja lattianlämpötilan erotus kerrotaan lattian pinta-alalla 
ja Danfossin lattialämmityksen suunnitteluoppaasta saadulla 
lämmönsiirtokertoimella (kaava 6). Saatu energiamäärä johtuu lämmittäväksi 
energiaksi sisäilmalle ja sama määrä vähentyy lattian kokonaisenergiamäärästä. 
 
 
4.6 Henkilön aiheuttama lämpökuorma ja kuluttajalaitteet 
 
MET-arvo kuvaa henkilön arkiaskareiden ja liikuntamuotojen fyysistä 
rasittavuutta. MET on lyhenne sanoista metabolinen ekvivalentti (eng. Metabolic 
Equivalent). MET-arvo kuvaa fyysisen aktiivisuuden aiheuttamaa lisääntynyttä 
energiankulutusta verrattuna lepotasoon [11.] Henkilön kokonaislämmönluovutus 
125 W vastaa aineenvaihdunnan tehoa 1,2 met. Lasten lämmönluovutustehona 
käytetään 1,0 met kouluissa, liikuntasaleissa ja päiväkodeissa.[8, s.19-
20]  Henkilön kokonaislämmönluovutuksen arvo on 125 W, joka sisältää 
kosteuteen sitoutuneen lämmön 40 W. Yhden henkilön luovuttaman 
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keskimääräisen kuivan lämpötehon arvona voidaan käyttää arvoa 85 W.  [12, s. 
29] 
 
Rakennuksen valaistuksesta ja muista sähkölaitteista rakennuksen sisälle tuleva 
lämpökuorma lasketaan kaavalla 7. 
 
𝑄𝑠äℎ = 𝑊𝑣𝑎𝑙𝑎𝑖𝑠𝑡𝑢𝑠 +𝑊𝑘𝑢𝑙𝑢𝑡𝑡𝑎𝑗𝑎𝑙𝑎𝑖𝑡𝑡𝑒𝑒𝑡   (7) 
 
jossa 𝑄𝑠äℎ  valaistuksen ja sähkölaitteiden  
  lämpökuorma, kWh 
𝑊𝑣𝑎𝑙𝑎𝑖𝑠𝑡𝑢𝑠  valaistusjärjestelmän sähköenergian 
kulutus, kWh 
𝑊𝑘𝑢𝑙𝑢𝑡𝑡𝑎𝑗𝑎𝑙𝑎𝑖𝑡𝑡𝑒𝑒𝑡  kuluttajalaitteiden sähköenergian kulutus, 
kWh. [12, s. 30] 
 
Vuosikulutuksen sijasta lasketaan tuntikohtainen kulutus soveltamalla kaavaa 8. 
Lämpökuorma sisältää valaistuksen, laitteiden ja ihmisten aktiivisuudesta 
syntyvän energian, jotka on saatu taulukosta 2. Laitteiden lepotilan 
energiankulutus on arvioitu olevan n. 30% käyttötehosta. Yöllä tapahtuvan 









    (8) 
 
jossa 𝑃 lämpökuorma W / m² 
𝑘 käyttöaste 
𝜏𝑑 rakennuksen käyttötuntien lukumäärä vuorokaudessa h 








Taulukko 2. Rakennusten standardikäyttö ja energialaskennassa käytettävät sisäiset 




Simulaatiossa mallinsimme jokaiselle huoneistolle erilliset taulukot asukkaiden 
päivärytmeistä, sekä kuluttajalaitteiden lämpökuormista. Taulukot määrittävät, 
kuinka paljon lämpötehoa asukkaat ja laitteet tuottavat huoneistoihin. 
 
4.7 Ikkunan kautta tuleva auringon säteilyenergia 
 
Auringon säteily ikkunan kautta vaikuttaa merkittävästi asunnon sisälämpötilaan. 
Säteilyn määrään vaikuttavat ikkunan ominaisuudet, säteilyn suunta vaaka- ja 
pystysuunnassa, säteilyn määrä sekä verhokerroin. 
 
𝑄𝑎𝑢𝑟 = ∑𝐺𝑠ä𝑡𝑒𝑖𝑙𝑦,𝑣𝑎𝑎𝑘𝑎𝑝𝑖𝑛𝑡𝑎𝐹𝑠𝑢𝑢𝑛𝑡𝑎𝐹𝑙ä𝑝ä𝑖𝑠𝑦𝐴𝑖𝑘𝑘𝑔 =
∑𝐺𝑠ä𝑡𝑒𝑖𝑙𝑦,𝑝𝑦𝑠𝑡𝑦𝑝𝑖𝑛𝑡𝑎𝐹𝑙ä𝑝ä𝑖𝑠𝑦𝐴𝑖𝑘𝑘𝑔    (9) 
 
jossa 𝑄𝑎𝑢𝑟 ikkunoiden kautta rakennukseen tuleva auringon 
  säteilyenergia, kWh/kk 
𝐺𝑠ä𝑡𝑒𝑖𝑙𝑦,𝑣𝑎𝑎𝑘𝑎𝑝𝑖𝑛𝑡𝑎 vaakatasolle tuleva auringon  




𝐺𝑠ä𝑡𝑒𝑖𝑙𝑦,𝑝𝑦𝑠𝑡𝑦𝑝𝑖𝑛𝑡𝑎 pystypinnalle tuleva auringon 
kokonaissäteilyenergia pinta-alan yksikköä kohti, kWh / 
(m² kk) 
𝐹𝑠𝑢𝑢𝑛𝑡𝑎 muuntokerroin, jolla vaakatasolle tuleva auringon 
kokonaissäteilyenergia muunnetaan ilmansuunnittain 
pystypinnalle tulevaksi kokonaissäteilyenergiaksi 
𝐹𝑙ä𝑝ä𝑖𝑠𝑦 säteilyn läpäisyn kokonaiskorjauskerroin 
𝐴𝑖𝑘𝑘 ikkuna-aukon pinta-ala (kehys- ja karmirakenteineen), 
m² 
𝑔 ikkunan valoaukon auringon kokonaissäteilyn 
läpäisykerroin  
 
Ohjaajalta saimme valmiin Simulink-mallin aurinkoenergian laskemiseen. 
Simulaatiossa huoneiston seinät on jaettu neljän pääilmansuunnan mukaan. 
Seinällä olevien ikkunoiden pinta-alat on eritelty. Säätietokannasta saadaan 
tiedot auringon korkeudesta ja suunnasta verrattuna horisontin tasoon. 
Simulaatio laskee jokaiselle seinälle tulevan suoran säteilyn määrän auringon 
suunta- ja korkeustietojen mukaan. Tämä lisätään auringon hajasäteilyn 
määrään ja tästä saatu tulos kerrotaan ikkunan pinta-alalla, läpäisysuhteella ja 
valoaukkosuhteella. Tästä saatu kokonaistulos vielä kerrotaan verhokertoimella 
(taulukko 3), joka ottaa huomioon sälekaihtimien ja verhojen vaikutuksen säteilyn 
määrään. Tämä tulos lisätään huoneiston sisälämpömäärään (kaava 9). 
 










Simulaatiossa on hyödynnetty rakennusmääräyskokoelmassa käytettyä 
ilmastomallia. Ilmastomalliin on kerätty säätietoja, joilla mallinnetaan Suomen 
nykyistä ilmastoa. Mallissa Suomi on jaettu neljään eri lämpötilavyöhykkeeseen, 
joiden säähavainnot perustuvat Ilmatieteenlaitoksen paikallisten 
säähavaintoasemien mittauksiin. Simulaatiossa on käytetty lämpötilavyöhyke III-
mallia ja mallin säätiedot on mitattu Jyväskylän lentoasemalla.   
 
“Energialaskennan testivuoden valinta on tehty mukaillen standardia SFS EN 
ISO 15927-4:2005. Menetelmän perusteella energialaskennan testivuosi koostuu 
kutakin kuukautta edustavista todellisuudessa esiintyneistä ns. 
tyyppikuukausista, jotka valitaan paikkakunnan pitkäaikaisesta 
säähavaintoaineistosta tilastollisten valintakriteerin mukaisesti. Jotta testivuoteen 
valittujen kuukausien vaihteissa ei esiintyisi jyrkkiä sääsuureiden muutoksia, on 
sääsuureiden (lämpötila ja suhteellinen kosteus) arvoja muokattu kuukauden 
viimeisten ja ensimmäisten tuntien osalta.” [13.] 
 
 
4.9 Maan keskilämpötilan laskeminen 
 
Lattian alapuolisen maan lämpötila vaikuttaa lattian lämpöhäviöihin. Alapohjan 
alapuolisen maan lämpötila on laskettu kaavalla 10. Vuoden keskilämpötila 
saadaan kuvasta 5.  
 
𝑇𝑚𝑎𝑎,𝑣𝑢𝑜𝑠𝑖 = 𝑇𝑢,𝑣𝑢𝑜𝑠𝑖 + 𝛥𝑇𝑚𝑎𝑎,𝑣𝑢𝑜𝑠𝑖   (10) 
 
jossa 𝑇𝑚𝑎𝑎 vuosi alapohjan alapuolisen maan vuotuinen 
  keskilämpötila, °C  
𝑇𝑢,  vuosi ulkoilman vuotuinen keskilämpötila, °C  
△ 𝑇𝑚𝑎𝑎,𝑣𝑢𝑜𝑠𝑖 alapohjan alapuolisen maan ja ulkoilman vuotuisen 
keskilämpötilan ero, °C. Maan ja ulkoilman vuotuisen 






Kuva 5. Vuoden keskilämpötila [14.] 
 
Maahan johtuneen lämpötehon laskenta simulaatiossa on toteutettu vertaamalla 
alapohjan alapuolisen maan ja lattian lämpötilaeroa. Lämpötilaero kerrotaan 
lattian pinta-alalla ja lattian lämmönjohtavuudelle lasketuilla kaavan 1 arvoilla. 




4.10 Ilmanvaihtokoneen laskenta 
 
Ilmanvaihtokoneen tuloilman lämmittämiseen tarvittava energia lasketaan 
korvausilman tarpeen ja ilman tiheyden ja ilman lämpökapasiteetin tulona. 
Ulkoilman ja sisäilman erotus vaikuttaa merkittävästi tarvittavan lämpöenergian 
määrään. Lämmöntalteenoton poistoilmalla saadaan osa korvausilmasta 
lämmitettyä. Laskennassa ei ole otettu huomioon ilman tiivistymistä eikä 
talviaikana tarvittavia lämmitysjaksoja jäätymisen takia. Lämmitysjaksot on otettu 
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huomioon LTO:n hyötysuhteessa. Opinnäytetyössämme käytetty kaava on 
johdettu rakennusmääräyskokoelman kaavasta. Simulaatio kulkee tunnin 
jaksoissa, joten aika huomioidaan siinä ja voidaan jättää pois laskuista. 
Simulaatiossa laskenta suoritetaan watteina, joten laatumuunnosta kWh ei 
tarvita. 
 
𝑄𝐼𝑉 = 𝑐𝑝𝑖𝜌𝑖𝑞𝑣(𝑇𝑖 − 𝑇𝑒)    (11) 
jossa 𝑄𝑖𝑣 tilassa tapahtuvan tuloilman lämpenemisen 
 lämpöenergian tarve, W 
𝑐𝑝𝑖 ilman ominaislämpökapasiteetti, 1000 J/(kg*K) 
𝜌𝑖 ilman tiheys, 1,2 kg/m³ 
𝑞𝑣 korvausilmavirta, m³/s 
𝑇𝑖 sisäilman lämpötila, °C 
𝑇𝑒 ulkoilman lämpötila, °C [12, s. 23] 
 
Simulaation ilmanvaihtokoneen mallinnuksessa saimme apua ohjaajalta. 
Huoneiston korvausilmavirran määrä on saatu tasauslaskimen tuloksista (liite 5). 
Mallinnuksessa on käytetty yksinkertaista koko vuoden päällä olevaa 
ilmanvaihtokoneen mallia. Malli ei ota huomioon kosteuden tiivistymisestä tai 
jäätymisestä aiheutuvia häviöitä. Ilmanvaihtokoneen häviöt syntyvät ulko- ja 
sisälämpötilojen erosta. Lämmöntalteenotossa määritetyllä vuosihyötysuhteella 
talteen saatu lämpöenergia vähennetään ilmanvaihtokoneen kokonaishäviöistä 





Ilmalämpöpumppujen hyötysuhteina on käytetty VTT:n realistisia arvoja. COP-
käyrän arvo riippuu ulkolämpötilan arvosta. Jäähdytykselle on opinnäytetyössä 
käytetty yhden yksikön alempaa COP-arvoa. Ilmalämpöpumpun lämmitys- ja 





Kuva 6. Ilmalämpöpumpun hyötysuhde verrattuna ulkolämpötilaan 
 
Simulaatioon on mallinnettu kuvan 6 mukainen COP-käyrä. Ilmalämpöpumpulle 
määritetty sähköteho kerrotaan jäähdytyksen ja lämmityksen COP-käyrillä. Tästä 
saadaan laskettua ilmalämpöpumpun tuottama jäähdytys- ja lämmitysteho. 
 
 
5 PLC Coder-sovelluksen käyttö 
 
 
PLC Coder kääntää Simulinkissä rakennetun mallin ST-koodiksi. Mallin tulee olla 
rakennettu diskreetissä aikamuodossa, sillä kääntäjä ei osaa kääntää jatkuvassa 
muodossa olevaa mallia. Mallissa ei saa myöskään olla algebralisia silmukoita, 
eli arvo ei saa palata saman silmukan alkupisteeseen. Kuvassa 7 on esimerkki 
algebrallisesta silmukasta. Simulaation kääntämisen mahdollistamiseksi pitää 
Treat as atomic unit -valinta olla valittuna. Valinta vaikuttaa siihen, miten Simulink 





Kuva 7. Algebralinen silmukka 
 
Simulaation aika-askel pitää olla sama kaikilla mallin systeemeillä ja lohkoilla, 
jotta se ei aiheuta käännösvaiheessa virhetilaa. Simulaation aika-askeleen voi 
säätää käsin halutuksi tai säätää sen edelliseltä lohkolta periytyväksi. Mallin voi 
myös määrittää käyttämään ensimmäisessä lohkossa määritettyä aika-askelta. 
 
PLC Coder pyrkii kääntämään rakennetun mallin yksinkertaisiksi yhtälöiksi. Mikäli 
lohkoa ei pysty kääntämään yhtälöksi, tai lohko on ehdollinen, pyrkii kääntäjä 
muuttamaan sen lyhyeksi IF-lauseeksi. Kytkemättömät tai merkityksettömät portit 
ja alisysteemit kääntäjä jättää huomioimatta kääntäessä. Mallin lohkot kääntyvät 
koodissa apumuuttujiksi. Mallin hahmottamiseksi koodista on suositeltavaa 
laittaa päälle kääntäjän automaattinen kommentointi ja koodin luomisen raportti. 
Automaattinen kommentointi kertoo, mistä yhtälö on käännetty ja mitä muuttujia 
tai lohkotyyppejä mallista siinä on. Koodin luomisen raportti erittelee tarkasti 
kaikki lohkot ja alisysteemit ja mihin nämä ovat koodissa sijoittuneet (kuva 8). 
Raportti kertoo myös, mitä käyttämättömiä sisääntuloja on jätetty 








Kuva 8. Kääntäjän raportti 
 
 
6 Simulaation toiminta Codesysissä 
 
 
6.1 Toiminnan periaate 
 
 
Säätietoja haetaan MySQL-tietokannassa sijaitsevasta taulukosta, johon 
kirjaudutaan Codesys-ohjelman välityksellä. Taulukosta luetaan tuntikohtaiset 
arvot ulkolämpötilalle, auringon suoralle- ja hajasäteilylle sekä auringon 
korkeudelle. Lisäksi taulukosta luetaan aika-arvo, jota verrataan simulaatiossa 
käytettävään muuttujaan. Näin pystytään varmistamaan että ohjelma kulkee 
oikeassa järjestyksessä. Varmistuksen jälkeen tiedot siirtyvät Simulinkissä 
käännetyn talomallin käsittelyyn. Jos tulosten kirjoitus on aktivoitu 
käyttöliittymästä, talomallista saadut tulokset kirjoitetaan saman tietokannan 
erilliseen taulukkoon. Tulosten kirjoituksen jälkeen tietokannasta haetaan 
seuraavan tunnin arvo ja näin jatketaan, kunnes saavutaan simulaatiolle 






Kuva 9. Ohjelman periaate 
 
 
6.2 Ohjelman rakenne 
 
Simulaatio aloitetaan kirjautumalla tietokantaan. Kirjautuminen suoritetaan 
lohkolla MySQL_Login, johon syötetään palvelimelle kirjautumiseen vaadittavat 
tiedot. Lohko muodostaa kirjautumistiedoista MySQL-sanoman ja lähettää sen 
palvelimelle. Palvelimelta tulee vastaussanoma, joka kertoo kirjautumisen tilan.  
Käyttöliittymässä voidaan valita tuloksille luotavan taulukon nimi. Taulukkoon 
luodaan automaattisesti sarakkeet indeksille, sisäilman ja lattian lämpötiloille 
sekä lämmitykseen käytetyn energian määrälle. Taulukko luodaan lähettämällä 
MySQL-tietokantaan useasta String-lauseesta Concat-funktiolla yhdistetty 
MySQL-komento. Tietokanta lähettää vastaussanoman taulukon luomisen 
onnistumisesta. 
 
Kun simulaatio laitetaan päälle, lähettää ohjelma tietokantaan MySQL_Query 
lohkolla komennon, jossa se kyselee ohjelmaan ennalta määritettyjä säätietoja. 
Tietokanta lähettää kysytyt arvot vastausviestinä, jotka käännetään 
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MySQL_GetStringValue-lohkolla ohjelmalle luettavaan muotoon. Tämän jälkeen 
ohjelma varmistaa, että tiedot ovat oikeasta kohdasta ja välittää tiedot Talo-
lohkon laskentaa varten. Talo-lohko suorittaa yhden askeleen laskennan näillä 
tiedoilla. Jos kirjoitus on valittu päälle, ohjelma lähettää talo lohkossa lasketut 
arvot MySQL_Execute-lohkolla tietokantaan tallennettavaksi. Tietokanta lähettää 
paluuviestin kirjoituksen onnistumisesta ja se varmistetaan myös ohjelmassa. 
Mikäli kirjoitus on onnistunut, siirtyy ohjelma aloituspisteeseen ja suorittaa uuden 
askeleen seuraavilla arvoilla. Ohjelma tekee asetetun määrän suorituksia ja 
pysähtyy sen jälkeen. Simulaation suorituksen jälkeen tulokset ovat 




Kuva 10. MySQL-lohkot [16.] 
 
 
7 Ohjelmoinnin vaiheet 
 
 
Aloitimme työn rakentamalla yksinkertaisen Simulink-mallin, jotta pääsisimme 
testaamaan miten kääntäjä toimii. Perehdyimme asetuksiin ja valintoihin, joita 
kääntäjä tarvitsee voidakseen kääntää koodin. Saatuamme mallin käännettyä 
onnistuneesti, aloimme perehtyä itse koodiin ja miettimään, miten koodin saisi 




Yritimme ensiksi lukea tietoja Codesysillä käyttäen CSV-tiedostoa. Tiedoston 
sijaitessa ohjelmoitavan logiikan fyysisessä muistissa, sen koossa ja 
muokattavuudessa ilmeni rajoitteita. Ohjaajan ohjeistuksella siirryimme 
käyttämään MySql-tietokantaa. MySql-tietokannan etuina ovat helpompi 
muokattavuus valmiilla ohjelmointilohkoilla sekä sen suurempi tallennustila. 
 
Saatuamme säätiedot tallennettua tietokantaan, keskityimme tietokannan 
sisällyttämiseen ohjelman mukaan. Kun saimme dataa luettua tietokannasta, 
syötimme tiedot talolohkolle ja pyrimme suorittamaan itse ohjelmaa. Talolohkolta 
saadut tulokset olivat virheellisiä, joten siirryimme korjaamaan ohjelman 
rakennetta. Päätimme siirtyä helpommin luettavaan ST-koodiin. Olimme 
tutustuneet  ST-muotoiseen koodaukseen ja tässä muodossa tuotettu koodi 
vaikutti paremmin hahmotettavalta ja selkeämmältä. 
 
Huomasimme ohjelman suoritusnopeuden olevan liian hidas ja aloimme 
optimoimaan koodia. Ohjelman suoritusaika nopeutui, kun karsimme 
tietokannasta luettavien tietojen määrää siirtämällä osan tiedoista ohjelman 
sisäisesti luettaviksi. Ohjelman nopeuttamiseksi päätimme siirtyä käyttämään 
ohjaajan ohjeen mukaisesti For-loopia sekä muokkasimme muuttujat 
säilyttämään arvonsa. 
 
Saatuamme ohjelman toimimaan sopivassa ajassa, teimme sille käyttöliittymän 
helpottaaksemme parametrointia ja sen suorittamista. Paransimme ohjelman 




8 Simulaation testauksen tulokset 
 
 
8.1 Simulaation testausmenetelmät 
 
Olemme suorittaneet simulaation eri osien testausta koko ohjelmointi-vaiheen 
ajan vertaamalla lämpötilojen ja energian kulutuksen eroja simulaatioiden välillä. 
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Lisäksi Codesys-mallissa kiinnitimme huomiota peräkkäisten tulosten 
yhtenäisyyteen, koska näiden kanssa oli välillä ongelmia. 
 
Aloitimme simulaation testaamisen vertaamalla Simulink- ja Codesys-mallien 
ajojen lämpötilaeroja. Halusimme selvittää aiheutuuko alkuperäisen simulaation 
ja käännetyn simulaation välille lämpötilaeroja. Tästä saisimme selville, että 
kaikki osat ovat kääntyneet oikein ja aiheuttaako erilainen ohjelmointirajapinta 
eroa tuloksien välillä. 
 
Ensiksi testasimme simulaatioiden toimintaa ääritilanteissa ajamalla simulaatioita 
täydellä lämmitysteholla ja sen jälkeen ilman lämmitystä. Tästä saimme selville 
lämmitysjärjestelmän toiminnan. Testaamalla talon toimintaa ilman lämmitystä 
saimme selvitettyä, että talon malli toimii samalla tavalla kummallakin alustalla. 
 
Rakensimme kumpaankin simulaatioon yksinkertaiset säätöohjelmat. 
Ensimmäisessä simulaatiossa valitsimme päälle lämmöntalteenoton, 
lattialämmityksen sekä ilmalämpöpumpun. Lämmityksen raja-arvona käytimme 
22 °C ja jäähdytykselle 27 °C. Teimme myös toisen testiajon, jossa päällä oli 
pelkästään lattialämmitys. Molemmilla alustoilla kummankin simulaation 
huoneistojen lämpötilat seurasivat lähes samoja arvoja. 
 
Lopuksi teimme askelvastekokeen molemmille simulaatiolle. Laitoimme pelkän 
lattialämmityksen päälle simulaatiosta 48 tunniksi ja sen jälkeen pidimme 
lattialämmitystä pois päältä 48 tuntia. Tämän jälkeen toistimme saman 






Huoneiston lattian ja ilman lämpötilojen keskiarvoa on verrattu Simulinkin ja 
Codesysin välillä (kuva 11). Lämpötiloissa suurin heitto sijoittuu kesäkaudelle. 
Suurin ero lämpötiloissa saavutettiin täydellä teholla suoritetussa simulaatiossa 
huoneistossa 2 ja eron suuruus oli noin 12 %. Muissa testeissä virhemarginaali 
33 
 
oli huomattavasti pienempi. Lämpötilojen erot johtuvat ohjelmistojen välisistä 
eroista ja PLC-coder käännöksestä. Myös ohjelmistojen alkuperäinen 
käyttötarkoitus eroaa; Simulink on tarkoitettu nimenomaan simulaatioiden 
valmisteluun, missä Codesys on tarkoitettu kiinteistöautomaation ohjaukseen. On 
myös mahdollista, että Codesysille käännetyssä versiossa on jonkinlainen 




Kuva 11 Ääritilanteiden tulokset 
 
Simulaation käyttötarkoituksen kannalta energiankulutuksen tarkkuus on 
sopivalla tasolla (taulukko 4). Huoneistojen lämmitysenergian käytössä suurin 
ero tulee lattialämmityksen energialle. Vaikka jäähdytykselle tulee suurin 
prosentuaalinen ero, sen osuus kokonaisenergiankulutuksesta on erittäin pieni. 
Simulinkissä eroon vaikuttaa laskentajärjestys ja ohjausmenetelmä. Se ohjaus, 
jonka Simulink tulkitsee ensin vaikuttaa enemmän lämmitykseen. Codesys taas 
suorittaa ohjelman rivi kerrallaan samassa järjestyksessä. Simulinkissä on 
laskentamenetelmiä, jotka ratkaisevat optimaalisimman laskentajärjestyksen 
simulaatiolle. Vertasimme koko huoneiston energiankulutusta pelkällä 
lattialämmityksellä energialaskurin suoralla sähkölämmityksellä toimivaan 











Kuva 12. Energialaskuri [17.] 
 
Askelvastekokeen perusteella nähdään, että simulaatiot toimivat 
samankaltaisesti molemmilla alustoilla (kuvat 13, 14). Kuvaajien muodot ja arvot 
ovat lähestulkoon samat ja ne noudattavat ajallisesti toisiaan. Tarkat arvot 
heittävät toisistaan noin  3 % huippu- ja pohja-arvoissa. Ohjelman 


















Emme olleet tottuneet monimutkaisten ohjelmien tekemiseen, joten aikaa kului 
esimerkiksi uuden Codesys-kielen ja komentojen opetteluun. Lisäksi 
opettelelimme MySQL-tietokannan toimintaa sekä komentoja. Codesys sisälsi 
valmiin kirjaston MySQL:n hyödyntämiseen, mutta valitettavasti kirjaston 
dokumentointi ei ollut riittävää ja jouduimme testaamaan monia asioita 
kokeilemalla. Ohjelmoinnissa olisi kannattanut pyytää enemmän neuvoja 
ohjaajalta miten ohjelmaa kannattaisi lähteä rakentamaan. Omien 
muistiinpanojen ja dokumentoinnin olisi kannattanut olla tarkempaa, mutta 
paransimme tätä osa-aluetta työn edetessä. 
 
Ohjelmoinnin alussa olisi ollut järkevää suunnitella työn eri vaiheita tarkemmin ja 
määritellä niille suoritusjärjestys. Ohjelman kasvaessa osien hahmottaminen kävi 
hankalaksi ja vaikeasti luettavaksi. Toisaalta meillä ei ollut kokemusta 
monimutkaisen ohjelman rakentamisesta ja suunnittelusta, joten etenimme välillä 
liian nopeasti. Nopeasta etenemisestä johtuen, jouduimme palaamaan vanhoihin 
ongelmiin myöhemmin uudestaan. 
 
Opinnäytetyön vaiheiden aikana olemme molemmat oppineet paljon MySQL-
tietokannasta, Simulinkin käytöstä sekä Codesysillä ohjelmoinnista. 
Monimutkaisen ohjelman rakentaminen opetti meille ohjelman ja sen rakenteen 
suunnittelun hyödyistä. Lisäksi saimme paljon kokemusta ohjelmoinnin virheiden 
ratkaisusta ja niiden paikantamisesta. 
 
Olemme tyytyväisiä opinnäytetyön tuloksiin. Saimme rakennettua toimivan 
simulaation ja käännettyä sen toimimaan automaatiolaitteelle. Saimme 
sisällytettyä ohjelman toimintaan tietokantapalvelimen hyödyntämisen ja 
rakennettua ohjelmalle käyttöliittymän. Simulaatiot toimivat kummallakin alustalla 
samankaltaisesti, vaikkeivat kaikki tulosarvot vastaa toisiaan molemmissa 
ohjelmissa. Tavoitteenamme oli luoda simuloitu järjestelmä, jota voi esimerkiksi 
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käyttää säätötekniikan harjoituksena ja siihen nähden saamamme tulokset ovat 
hyviä. 
 
Simuloidun järjestelmän osia voisi monipuolistaa ja tarkentaa. Yksinkertaiset 
mallit voisi korvata yksityiskohtaisemmilla ja enemmän muuttujia huomioon 
ottavilla malleilla. Esimerkiksi ilmanvaihdon ja ilmalämpöpumpun kosteuden 
tiivistyminen. Seuraava jatkotutkimusaihe voisi olla simuloidun järjestelmän 
testaamisesta oppimisympäristössä. Tässä opinnäytetyössä voisi tutkia 
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Huoneiston 1 tasauslaskimen tulokset 
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Huoneiston 3 tasauslaskimen tulokset 
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Käyttöohje 
Työssä tarvittavat laitteet: 
- PLC-881 PLC tai vastaava 
- 5x750-400 Digital Input Module tai vastaava, yhteensä yhdeksän kanavaa 
käytössä, termostaattien ohjaamista varten 
- 2x750-559 Analog Output Module tai vastaava, yhteensä 6 kanavaa 
käytössä, lämpötilojen lähetystä varten 
- Oppilaan tarvitsemat laitteet: 
- PLC 
- Yhteensopivat Digital Output moduulit, yhteensä 9 kanavaa, 
termostaattien ohjaamista varten 
- Yhteensopivat Analog Input moduulit, yhteensä 6 kanavaa lämpötilojen 
vastaanottamista varten 
Opiskelijan tehtävä on luoda simulaation huoneistoihin sopivat lämmitys- ja 
jäähdytysjärjestelmien säädöt. Opiskelija ohjaa simulaatiolaitteen digitaalisia 
sisääntuloja, jotka toimivat huoneistojen lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien 
termostaatteina. Oppilas saa huoneistojen lattian ja sisäilman lämpötilat 
simulaation analogisista ulostuloista. Kirjoitusvalinnan ollessa päällä, simulaatio 
kirjoittaa tietokantaan jokaisen huoneiston lattian lämpötilan, sisäilman lämpötilan 
ja kokonaisenergiankulutuksen. Simulaation visualisaatiosta voi myös seurata 
huoneistojen lämpötilaa ja energiankulutusta.




Simulaatio tukee Webvisun käyttöä. Webvisun avulla voit muokata simulaation 
parametreja ja suorittaa simulaatiota yhdellä tietokoneella. Webvisun saa 
laitettua päälle Target settings-valikosta alla olevan kuvan mukaisesti. 





Talon parametrien vaihtaminen onnistuu valikosta.  
 
 
Lämmitysasetuksista voidaan muuttaa huoneiden lattialämmityksen menoveden 
lämpötilaa, sekä säätää takkojen asetuksia. Oletuksena takkoja ei lämmitetä 
kesäkuukausina touko-syyskuu (2881-5833). Ilmalämpöpumpun jäähdytys- ja 
lämmitysteho on säädettävissä jokaiselle huoneelle erikseen. 




Talon tiedot-valikosta löydät huoneistojen lämmitysenergian kulutukset, sekä 
takkojen lämmitykseen käytetyn puumäärän.  
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Huonetiedoissa voi tarkastella huonekohtaisia lattian ja huoneilman lämpötilaa. 
Huoneiden lämpötilakäyrät ovat viitteellisiä, joten on suotavaa verrata niitä 




Aseta tietokannan kirjautumistiedot ja kirjaudu sisään.  
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Kirjautumistilaan tulee tilaviesti, joka kertoo onko yhdistäminen onnistunut. 
Testiajot kannattaa suorittaa ilman tiedon kirjoittamista tietokantaan, koska 
kirjoitus hidastaa simulaation suoritusta n. 40 %. Voit vaikuttaa simulaation 
kestoon säätämällä simulaation aloitus- ja lopetustunteja. 
 
Tietokantaan yhdistämisen jälkeen simulaatio on valmis ajettavaksi. Päävalikosta 
voit pysäyttää ja alustaa simulaation alkutilaan. Simulaatio pysähtyy 
automaattisesti saavutettuaan lopetustunnin arvon.  
Mikäli haluat kirjoittaa datan tietokantaan valitse Kirjoita tietokantaan- valinta 
päälle sekä nimeä ja luo uusi taulu tietokantaan. Taulukon nimi ei tue välilyöntejä, 
pelkkiä numeroita eikä erikoismerkkejä. Tietokanta palauttaa tilaviestin, joka 
kertoo onko taulun luominen onnistunut. 
 
 
Datan hakeminen tietokannasta 
Kirjautuminen MySQL-tietokantaan. 
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Valitse tietokanta, johon olet tallentanut tietosi. 
 
Valitse luomasi taulukko ja lataa se  export-välilehdeltä. 
 
Voit valita ladattavan tiedostotyypin. Suosittelemme Excelille tarkoitettua CSV-
tiedostomuotoa. 





Simulink-mallin kaikki inputit ja outputit
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Ohjelma laskee ikkunoiden kautta tulevan auringon säteilyn vaikutuksen 
lämmitysenergiaan jokaiselle ilmansuunnalle
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Auringon säteilyn määrän laskenta yhdelle ilmansuunnalle






Yksinkertaistettu ilmanvaihtokone LTO:lla 





Ilmalämpöpumpun jäähdytys- ja lämmitystehot
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Kuva yhden huoneiston Simulink-mallista 




Huoneistojen lämpötilat ääritilanteissa 
